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HP25
H1

HP25
H2

OZNACZENIA

ISTN. PRZEWODY ZW, CW, CWC
PROJ. PRZEWODY ZW, CW,

ISTN. PRZEWOD HYDRANTOWY
PROJ. PRZEWOD HYDRANTOWY

PROJ. HYDRANT POZAROWY ¢25 Z BOCZNYM
ZAMONTOWANIEM Z WEZEM POLSZTYWNYM
O WYM. 880x300x700 , NR HYDRANTU

PROJ. HYDRANT POZAROWY 625 7 WEZEM
POLSZTYWNYM O WYM. 840x740x270, NR HYDRANTU

UWAGA

1. WSZYSTKIE PIONY WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYINEJ
WYMIENIC NA NOWE Z WCIECIEM NA KONDYGNACJI +4 | +6
ZW — DN32, CW — DN32, CWC — DN20

2. PRZEWODY WODY ZIMNEJ —PP PN10

3. PRZEWODY WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI — PP STABI PN20

SREDNICE

DN20 — 20x3,4
DN25 — 25x4,2
DN32 — 32x5,4

4. NA KAZDYM ODEJSCIU OD PIONU ZAMONTOWAC ZAWORY ODCINAJACE
5. PRZED KAZDYM PUNKTEM POBORU ZAMONTOWAC ZAWORY ODCINAJACE
6. PRZEWODY HYDRANTOWE WYKONAC ZE STALI OCYNKOWANEJ
7. SREDNICE PODANO W KOLEUNOSCI — ZIMNA WODA/CIEPEA WODA
8. WSZYSTKIE PRZEWODY WODNE OBUDOWAC LUB WKUC W SCIANE
9. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO

USZCZELNIC MASA P.POZ. EI120
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