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Łącznik jednobiegunowy

Łącznik świecznikowy

wypust elektryczny

LEGENDA:

UWAGA:
Wszystkie oprawy wyposażone w stateczniki z ciepłym stratem.

oprawa świetlówkowa nastropowa typu
CLASS ASN T8  2x 36W EVG IP20 (dystr. PlusLighting) lub równoważna

oprawa świetlówkowa nastropowa typu
CLASS AS T8 ASYM 1x 58W EVG IP20 asymetryczna
(dystr. PlusLighting) lub równoważna

Doprowadzić instalacje teletechniczne:
- instalację internetową,
- instalacje telewizyjną
lOKALIZACJĘ UZGODNIĆ Z INWESTOREM
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INWESTOR:

LOKALIZACJA

PROJEKT BUDYNKU KOTŁOWNI
WRAZ Z ORANŻERIĄ NA TERENIE

ZSTZ W RADZYMINIE

POWIAT WOŁOMIŃSKI

RZUT PIĘTRA +2

PROJEKT WYKONAWCZY
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