
Odpowietrzenie pionu kanalizacji sanitarnej PVC 50

Odpowietrzenie właczyć do najbliższego pionu KS

prowadzić pod stropem - obudować płytą g-k

Pion KS PVC 75

RO PVC 110

Prowadzić pod stropem pomieszczenia w izolacji termicznej gr. 9 mm

2 * dn 16*2  - PE-RT/Al/PE-X
Zimna woda/cwu

Połączyć z istniejąca instalacją
zimnej wody i cwu.

obudować płytą g-k
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