Biuro Projektow Inzynierii Ladowej

OBIEKT BUDOWLANY:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w m. Stupno, gm. Radzymin
na odcinku od skrzyzowania z ul. Zeromskiego w Stupnie
do rowu melioracyjnego na granicy m. Stupno i Cegielnia
ADRES:
woj. mazowieckie, powiat wotominski, gmina Radzymin

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA n.n. | OSWIETLENIOWA
BRANZA ELEKTRYCZNA

Opracowujacy:

Specjalnos¢
i nr uprawnien

energetyczna

upr. bud. Nr 303/94/OL
-§ 2 ust.2 pkt2, §5 ust.2,
Projektant | Zbigniew DUCHLINSKI §7,§ 13 ust.1 pkt.4 litd 06.2015
Cztonek Izby Inz.
Budownictwa IE/0519/01

Stanowisko Imie i Nazwisko Data Podpis

energetyczna

upr. bud. Nr 56/90/OL
-§ 2 ust.1 pktl, §5 ust.1,
Sprawdzajacy |mgr inz. Andrzej SZCZEPKOWSKI §7,§ 13 ust.1 pkt.4 lit.d 06.2015
Cztonek Izby Inz.
Budownictwa IE/2620/01

Warszawa, czerwiec 2015 ‘
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PGE Dystrybucja S.A.
/ %\ Oddziat Warszawa

PGE Rejon Energetyczny Legionowo
05-120 Legionowo, ul. Chopina §
tel.: (22) 767 50 27, fax: (22) 767 50 40
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re04.ow@pgedystrybucja.pl

Legionowo , dn. 26.03.2015 r.

L. dz. RM/DM/3040/1651/2015

Powiat Wotomiriski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Warunki usuniecia kolizji

Odpowiadajgc na wniosek dotyczacy wydania warunkoéw usuniecia kolizji po dokonaniu wizji
w terenie okresla sie nastepujace warunki usuniecia sieci elektroenergetycznych bedgacych
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

1. Miejsce wystepujgcej kolizji:

Stupno ul. Szkolna, gm. Radzymin dziatki nr ew. 87, 144/2, 147/2, 147/6, 147/7, 147/14,

147/15, 147/16, 148, 149/35, obreb Stupno.

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowa, bedace wlasnosciag Spotki:

Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej: nr 0757 StUPNO

ZEROMSKIEGO, obwéd nN nr 1,

Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej: nr 0799 StUPNO

SZKOLNA, obwody nN nr 1, 2, 4.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen -elektroenergetycznych jest zadowalajgcy oraz

umozliwia ich wykorzystanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéow zgodnie

z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyc.

Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii

elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylaczenie
w przypadku zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia wystepujacej kolizji nalezy:

a) Przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac Wytyczne
budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. w zakresie:
1. Tom 6 linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

b) Whykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, dotyczacy budowy/przeniesienia urzadzen
elektroenergetycznych:

e |[stniejagce obwody napowietrzne niskiego napiecia zlokalizowane w pasie drogowym
ul Szkolnej w miejscowosci Stupno kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu —
budowa drogi, nalezy przebudowad i zlokalizowac poza miejscem wystepowania kolizji,

e Istniejace przylacza napowietrzne niskiego napiecia typu: 4 x AL16mm’ i AsXSn 4x16mm’
w miejscu wystepujacej kolizji nalezy przebudowac na AsXSn 4x25mm?,

e Przebudowe istniejgcej napowietrznej linii o$wietlenia drogowego nalezy uzgodnic
z wihascicielem urzadzen — Urzedem Miasta i Gminy Radzymin.

Uzgodni¢ dokumentacje w:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Legionowo ul. Chopina 5 05-120 Legionowo

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubln, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigblorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



c) uzyska¢ pozwolenie na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z péin. zmianami),

d) Uzyskac zgody wtascicieli gruntéw,

e) Spowodowac ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych

zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuiebnosci przesylu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt
notarialny ustanawiajgcy stuzebnos$¢ przesytu musi by¢ zawarty przed demontazem
urzadzen”). Stuzebnos$¢ przesytu powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas
nieokreslony. Przy ustanowieniu stuzebnosci przesylu na nieruchomosci, integralng
czescig aktu notarialnego jest zatacznik graficzny z okre$leniem terenu nieruchomosci
objetego stuzebnoscia.
Stuzebno$¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzern stanowigcych wtasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na nieruchomosci w celu usuniecia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z gruntu o szerokosci 1m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej — na prawie
dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwoddw, jak
réwniez konserwacji, przeprowadzenia remontéw, usuwania awarii, dokonywania
kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen
elektroenergetycznych.

f) Zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

g) Pokryc¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

h) Rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzer zwigzanych
z usunieciem kolizji,

i) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy o przeniesieniu na Spétke w drodze
nieodptatnego przekazania lub jako Swiadczenia za dziatania na majgtku Spétki wiasciwosci nowo
wybudowanych urzadzen lub naktaddw inwestycyjnych, poczynionych na urzgdzeniach Spétki
w zwigzku z usunieciem kolizji oraz wydania urzadzen po ich przeniesieniu. inwestor zobowigze
wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia
pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane
urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 2 lata.

7. 0Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotlania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za posrednictwem
Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem

dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycmg j
porozumienia/umowy pomiedzy Stronami. wrdziat Warszawa

i //?..
..... L. .. .
Uyréktot Rejonu
opracowat zatwietdzitusak

k/o: RM/W4-a/a

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziai Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP 946-25-03-855 2z2
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy 9 729 424 160 zi w pelni optacony Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa. Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.
\ Oddzial Warszawa
) N Rejon Energetyczny Legionowo
05-120 Legionowo
ul. Chopina 5

tel. 0-22 767-50-20 fax. 0-22 767-51-51
Legionowo, dn. 17-06-2015r.

POWIAT WOLOMINSKI
WOLOMIN ul. PRADZYNSKIEGO 3
05-200 WOLOMIN

Nr kontrahenta: R04D55

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 15/R4/10271
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: przepompownia wéd deszczowych PD1, SLUPNO , ul. POLNA , dz. nr 0018

StUPNO-44/1, gm. RADZYMIN.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia: 12-05-2015 r., (L.dz. 5450/15 z dnia 07-05-2015 r.) okres$la sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: po stronie nN w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytgczeniowa: 33,0 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej CEGIELNIA POLNA [ 12-3072 ] do zwigkszonego obcigzenia:

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: - nie dotyczy.

5.3. Wybudowaniu linii nN: - nie dotyczy.

5.4. Wykonaniu przytgcza: kablowe YAKXS 4 x 120 mm? od stacji transformatorowej Nr 3072 do projektowanego
zlacza kablowego ZK-1+SL1 usytuowanego w pasie drogowym w miejscu bezkolizyjnym o diugosci
okoto 150 m.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ziaczem kablowym
usytuowanym w pasie drogowym w miejscu bezkolizyjnym.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynne;j.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: topikowe 100 A w projektowanym zlaczu kablowym ZK
usytuowanym w pasie drogowym w miejscu bezkolizyjnym; zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym: nadmiarowo-
pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania o wartosci 63 A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgp =04.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym
rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy
o przytgczenie.

» Prowadzgacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia jest: Sasin Irena tel.:
(22) 763-57-52 .

15. Uwagi dodatkowe: Od projektowanego zitacza kablowego ZK do TR wykonaé WLZ-t kablowy. Projekt nalezy
skoordynowaé z warunkami przytagczeniowymi nr - nie dotyczy.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej

konfiguraciji lub utrudniert w budowie urzagdzen. Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg

akceptacji Podmiotu Przytagczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie. PGE Dystrybucja S.A.

ahw

Warunki przytgczenia opracowat:
Sasin Irena
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PGE Dystrybucja S.A.
—_—, Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Legionowo
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POWIAT WQLOMINSKI
ul. PRADZYNSKIEGO 3
05-200 WOLOMIN

Nr kontrahenta: R04D54

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 15/R4/10269
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV
Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: przepompownia wéd deszczowych PD2 , SEUPNO , ul. SZKOLNA ,

dz. nr 0018 SLUPNO-86/10 , gm. RADZYMIN.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia: 12-05-2015 r., (L.dz. 5450/15 z dnia 07-05-2015 r.) okre$la sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: na linii niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 33,0 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej SLUPNO ZEROMSKIEGO 2 [ 12-0757 ] do zwiekszonego obcigzenia:

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: - nie dotyczy.

5.3. Wybudowaniu linii nN: - nie dotyczy.

5.4. Wykonaniu przytacza: kablowe YAKXS 4 x 35 mm?® od stupa odgateznego czynnej linii napowietrznej niskiego
napigcia do projektowanego ztacza kablowego ZK-1+SL1 usytuowanego w pasie drogowym w miejscu
bezkolizyjnym o diugosci okoto 25 m.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ziagczem kablowym
usytuowanym w pasie drogowym w miejscu bezkolizyjnym.

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynnej.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: topikowe 100 A w projektowanym zigczu kablowym ZK
usytuowanym w pasie drogowym w miejscu bezkolizyjnym; zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym: nadmiarowo-
pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania o wartosci 63 A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winny wykonac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy
o0 przytaczenie.

e Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Sasin Irena tel.:
(22) 763-57-52 .

15. Uwagi dodatkowe: Od projektowanego ztgcza kablowego ZK do TR wykona¢ WLZ-t kablowy. Projekt nalezy
skoordynowac z warunkami przytaczeniowymi nr - nie dotyczy.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej

konfiguracji lub utrudnienn w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg

akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Sl

PGE Dystrybucja S.A.

z 5 Oddzidl Warszawa
Warunki przytgczenia opracowat: Rejon En detyczn)f L.e,gicno»\'lo
Sasin Irena Wydziat Preyaczania i Rozwoju

Grzego7z' Gwiazdowski



NOTATKA ZE SPOTKANIA

I. Termin: 26.03.2015 roku, godz. 10%

II. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Wolominie
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa
ul. Kobytkowska 1a
05-200 Wotomin

ITI. Uczestnicy spotkania:

1. Przedstawiciele Wydziatu Inwestyqji i Drogownictwa Starostwa
Powiatowego w Wolominie

2. Przedstawiciele Gminy Radzymin

Przedstawiciele PGE Dystrybucja

4. Przedstawiciele Biura Projektéw Inzynierii Ladowej Sp. z o.0.

o

Dotyczy:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o Zezwoleniu
na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolnej)
w m. Stupno, gm. Radzymin

IV. Przebieg i uzgodnienia spotkania

Tematem spotkania bylo omodwienie zagadnienn zwigzanych z branza elektryczng -
przebudowa kolizji sieci niskiego i sredniego napiecia oraz oswietlenia.

Gléwnym watkiem dyskusji byla przebudowa linii sredniego napiecia z przebudowa stacji
transformatorowej w zwiazku z ww. projektem, a odrebnym opracowaniem PGE Dystrybucja, ktéry
obejmuje skablowanie istniejacych sieci Sredniego napigcia na terenie powiatu wolominskiego.

Na spotkaniu uzgodniono, ze projektant branzy elektrycznej dziatajacy w ramach
przebudowy drogi powiatowej w porozumieniu z projektantem z ramienia PGE Dystrybucja
zaproponuje trasy przebiegu projektowanej sieci sredniego napiecia na obszarze planowanej
inwestycji drogi powiatowej. Po uzgodnieniu mailowym rozwiazania projektowego, zostang ztozone
materialty do PGE Dystrybugcja celem akceptagji i koordynagji toczacych si¢ réwnolegle projektéw.
Rozwigzanie projektowe dotyczace Sredniego napiecia bedzie figurowal w opracowaniu
projektowym drogi powiatowej jako opracowanie innego Inwestora. PGE Dystrybucja, w ramach
planowanej modernizacji sieci energetycznej w miejscowosci Stupno, wykona dokumentacje
projektowa przebudowy sieci sredniego napiecia i wykona roboty budowlane objete przedmiotowa
dokumentacja w biezacym roku.

Ponadto uzgodniono, ze przebudowa oswietlenia ulicznego zawiera¢ bedzie odtworzenie
stanu istniejacego z przebudowa kolizji. Przedstawiciele Gminy Radzymin jako wlasciciel oswietlenia
w pézniejszym terminie podejma temat budowy odrebnego oswietlenia ulicznego na ul. Szkolne;j.

Sporzadzit: Zatwierdzil z ramienia Inwestora:
Katarzyna Gurak

STARCGSTwWO
POWIATOWE W WOLOMINIF
Wydziat Inwestycji i Drogownictwa
ul. Pradzyriskiego 3 / ul. Kobytkowska 1 A

05-200 WOLOMIN

Zatwierdzil:

Wojciech Okon
o;memgr on,




ODPIS z dnia 13.05.2015

Wolomin dnia 13.05.2015
Starosta Wolominski

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokol z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.387.2015
Data wptywu wniosku: 12.05.2015

Sposoéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wotomin ul. Powstancow 8/10

Lokalizacja obiektu: obr. Stupno gm. Radzymin

Przedmiot narady: rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w m. Stupno,
gm. Radzymin na odc. od skrzyzowania z ul. Zeromskiego w Stupnie do rowu
melioracyjnego na granicy m. Stupno i Cegielnia

Whnioskodawca/Inwestor: Powiat Wolomifiski

Przewodniczacy Narady: Bozena Kowalewska - Gléwny Specjalista
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjnej:

1. Przewodniczacy Narady:

¢ Usytuowanie projektowanych urzadzen uzgodni¢ w JW 3688 Sochaczew
p- Gajewski, p. Wasilewski, tel. 602-47-42-01.

* Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywa¢ z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci nie naruszajac ich posadowienia. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia po zakonczonej inwestycji punkty osnowy nalezy
wznowi¢ lub odtworzy¢ przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. WID

* Nalezy uzyskaé decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od
zarzadzajacego ulica (droga).

e Przed przystapieniem do roboét nalezy uzyska¢ decyzje na zajecie pasa
drogowego od zarzadzajacego (zarzadzajacych) ulicg (ulicami).

* Przejscie przez jezdnie ulicy (drogi) wykonaé bez naruszania jej konstruke;ji.

* Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy opracowa¢ projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym
Inspektorem Ruchu Drogowego.

3. PSG sp.z 0.0. - w miejscach skrzyzowan z siecia gazowq prace ziemne wykonywacd
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robdt
zglosi¢ nadzér techniczny do Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat
w Warszawie, ul. Réwnolegta 4A, 02-235 Warszawa, tel: (22) 667-33-51.



Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej z dn.13.05.2015

Lp Nazwa jednostki Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
organizacyjnej Uczestnika narady
lub zarzqdzajqgcego sieciq
1. Wydzial Budownictwa
Starostwa Powiatowego - nieobecny -
2. Wydzial Inwestycji
i Drogownictwa Uwagi na odwrocie | Waldemar Jeznach Podpis
nieczytelny
3. Przedsiebiorstwo Wodociqgow Mirostaw
i Kanalizacji Sp. z o.o0. Bez uwag Dobczynski Podpis
Radzymin nieczytelny
4.
UM. i G Radzymin Bez uwag Ireneusz Zmijewski Podpis
nieczytelny
4. PSG sp. z o.0.
Oddzial Warszawa Uwaga na odwrocie Jacek Bukato Podpis
nieczytelny
5.
Wydzial Ochrony Srodowiska Bez uwag Tomasz Gumkowski Podpis
nieczytelny
6.
Orange Polska S.A. - nieobecny -
5. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Warszawa Bez uwag Stanistaw Bielinski Podpis
nieczytelny
6. Projektant Bez uwag
Katarzyna Gurak Podpis
nieczytelny
7

Z up. Starosty

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Bozena Kowalewska
Podpis nieczytelny

Za zgodnos¢ z oryginatem:

Mariola Eukasiewicz



PGE Dystrybucja S.A.
/-’ \\ Oddziat Warszawa
PGE Rejon Energetyczny Legionowo
05-120 Legionowo, ul. Chopina 5
tel.: (22) 767 50 27, fax: (22) 767 50 40
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re04.ow@pgedystrybucja.pl

Legionowo, dn.06.07.2015 r.

L. dz. 3333/2015

Biuro Projektéw Inzynierii Lgdowej Sp. z 0.0
u. Dywizjonu 303 127/77
01-470 Warszawa

Dotyczy: Rozbudowy drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w m. Stupno gm. Radzymin.

W nawigzaniu do pisma l.dz. 5199/15 informujemy, ze akceptujemy rozwigzania
kolizji sieci elektroenergetycznej w ulicy Szkolnej w miejscowosci Stupno zgodnie z
przedstawionym planem sytuacyjnym w zatgczniku. Nadmieniamy, iz przebudowe linii SN,
lokalizacje stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz powigzania obwodéw wychodzacych z
tejze stacji z linig nN wykona PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, natomiast przetozenie
linii nN oraz linii o$wietleniowej wraz z oprawani o$wietleniowymi lezy w gestii inwestora

rozbudowy drogi powiatowej nr 4304W.

W zafgczeniu: plan sytuacyjny 875/kp/07-14/PD/2015

Z powazaniem
PGE Dyster

- Kior Rsjony
Krzysziof

24 Riic

~usak

DOSTARCZONO

Rozdzielnik:
1. Adresat 2.RM-a/a 2015 -07- 114

Lda. 328

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




Rejon Energe!

Wyd!

atku Sieciowego

ds. Urzadzer: Elektrosnargetycznycl
Karol Sowa

Inwestor:

POWIAT WOLOMINSKI

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Wykonawca:

' Biuro Projektdw Inzynierii Lqdowej Sp. z 0.0
ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszawa

R i | tel.i(+48 22) 295 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13 14
: e e il: biuro@bplil.e
Biuro Projektow Inzynierii Ladowej | st DR

Temat:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w m. Stupno, gm, Radzymin
na odcinku od skrzyzowania z ul, Zeromskiego w Stupnie
do rowu melioracyjnego na granicy m, Stupno i Cegielnia

Stadium projektu:

Branza:
Projekt budowlany Elektryczna

Tytul rysunky:

Plan sytuacyjny
Przebudowa linii napow. n.n. z o$wietleniem

Stanowisko Imig, nazwisko i nr uprawnier Podpis Data:

Projektant Zbigniew Duchlifiski 303/94/0L marzec 2015

Opracowujacy Stal:

1:500
Opracowujacy | -

Rys. nr

Sprawdzajacy | mgr inz. Andrzej Szczepkowski 56/90/0L

oy &3\l e i\ 9D 7.aUC



= OZNACZENIA

PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA n.n. 0,4kV

ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA n.n. 0,4kV — BEZ ZMIAN

¥ 0o O

ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA n.n. 0,4kV — DO DEMONTAZU

ISTN. LINIA KABLOWA n.n. 0,4kV

LINIA KABLOWA n.n. 0,4kV — UJETA W RAMACH INWESTYCJI "PGE”
ISTN. OPRAWY SODOWE OSWIETLENIA ULICZNEGO

0

ISTN. OPRAWY SODOWE OSWIETLENIA ULICZNEGO — PO PRZEWIESZENIU

Rejon Energetyczoy Legi
= " gionowo
Wydziat M Sieciowego

ds. Urzadzen Elektroener
getyczn
Karol Sowa -

Inwestor: Wykonawca:

Biuro Projektéw Inzynierii Lqdowe] Sp. z o.0
ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszawa

| tel.:(+48 22) 295 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13 14
— mail: biuro@bpil.eu

Bii;o Pr jéktdw; Inzynierii Ledowej

Temat:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkelna) w m, Stupno, gm. Radzymin

na odcinku od skrzyzowania z ul. Zeromskiego w Stupnie
do rowu melioracyjnego na granicy m. Stupno i Cegielnia

Stadiym projekty: Branze:
Projekt budowlany Elektryczna
POWIAT WOLOMINSKI [Tt rysonke:
SCHEMAT
ul. Pradzyriskiego 3 et 25 :
05-200 Wolomin Przebudowa linii napow. n.n. z oswietleniem
Stanpwiskg Imig, nazwisko i nr uprawnien Podpis Data:
Projektant Zbigniew Duchlifiski 303/94/0L marzec 2015
; Skala:
Opracowujacy | -

Opracowujacy | - Rys

Sprawdzajacy | mgrinz. Andrzej Szczepkowski 56/90/0L
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Inwestor:

POWIAT WOLOMINSKI

ul. Pradzynskiego 3

Biuro Projektow Inzynierii Ladowej Sp. z 0.0.
D "‘ﬁ?j ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszawa
B ,//’%/5 tel.:(+48 22) 295 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13 14

£ ~ I E— mail: biuro@bpil.eu

=

Biuro Projektow Inzynierii Ladowe]

Temat:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w m. Stupno, gm. Radzymin
na odcinku od skrzyzowania z ul. Zeromskiego w Stupnie
do rowu melioracyjnego na granicy m. Stupno i Cegielnia

Stadium projektu: Branza:

Projekt budowlany Elekiryczna

Tytut rysunku:
Plan sytuacyjny
Przebudowa linii napow. n.n. z o$wietleniem

05-200 Wotomin
Stanowisko Imie, isko i nr i Podpis Data:
Projektant Zbigniew Duchlifiski 303/94/0L marzec 2015
Opracowujacy Stale:
- 1:500
Opracowujacy | - Rys. nr
Sprawdzajacy | mgr inz. Andrzej Szczepkowski 56/90/0L 1




¢ : il ;0 IS Sy O\ EE 1
1 - ZAKRES M < £ 79| % N idl ISTN. StUPOWA STACJA [TRANSFORMATOROWA ' > e O - \ 2le
| ZASLANE PRIEFONPOWN P02 PROJERTOWVCR CELGW e WS = —_— RPN S0 12T o Y T S o/ o, S5 | -
: [= P o o e e e e g e e A e e e o, = Sl - '-'KW'”D“AEC"“APWYPRM“AZ IA Z POZOSTAWENEM $¢ % - GIONI-S A ISTN. PRZEWOD OSWIETLENIOWY AsXSn2x25 © n Q3 l T Nm
l - x35. |I= ------—-----—-------------‘F-' R T B - E;,___& \-——%— ﬁ/-}@_ ~-~~h~— ; _QGA 'IIIMESWGII—'PGE'**EP___________j._____ . () ) \\ S D /\ Fz)égﬁEEETMAPYDO CELéW I /”’ . ~~~~~
I ) 1 PROJ. |StUPOWA STACJA TRANSFORMATOROWA [ f=}- » i o S —— e e 0% g5 7 OWYCH | - - 2 "':’ ~
i : wpgmmm s, o Wl et | a e b — IR S/
| - EPUJA E ACA & \ | < | || PROJ. PRZEWESZENIE § Y 4x70 - AsXSn2:25 %3 w0105/ < - -< o | [ - Il \
|. = £ - , . (WG. INNEGO PROJEKTU — INWESTYCJA “PGE") , | {| PROJ. PR IE ISTN. OW AsXSF- | 4 s I=285m | |, o . TMIANA FUNKCE WA e\ \ \\ \ \ \\ > | o ~~eo . - I ’j\’ \
l < <= x = s = 1 = ihn l o . ) % = ODPOROWA -, . =~ ~ SO e o So -~ I
I ® | % . S T o < S = PROX. LJNIE KABLOWE n.n. 0,4kV gt w1 | D 2 2 - AR CEE «C W AN N o e e o Sso - IL\I\/ \
PROJ. SZAFKA OSWETLENIOWA * 1, / =] |/ pros. SzakA ROZDRELCZA 3 o7 T{WG. INNEGO PROJEKTU — INWESTYCJA "PGE") B’ AN J kR & Prod PRZEWO[‘i; ASXSn4x70 + AsXSn2x25, I=16m S AR ’ o 7. ~ \
(W MESSCE ISTNEVACEY) /270 @ Bleel | [PRZEPONPOMNI  \ > 5 o 7/ 18/1 205 1=tzm A . LN 11) | ol ' T 1 g \ I %
= AN 1, 0 15/1 © AsXSn ASXSn225, I=14m  K=10 P A0 =T B = A i L5 TS — ¢ SV A\e -
_ - —— ' ~F X > &% o AsXSn2x25, I=14m -, TK'") 225, "T"m \ 210 /° i 2x25, I=fam _IN-10 ~ e 1'@:19;'/_2_:?_;__1/_ o ' \ Re1o RS 100727 PRZEWORY 4xAL50 i )/ =\ , > \\
/y/)y = U7 Gosciniec Jor x % b2 "2 =10 =~ LN = 1(1/ — — X X S g p—— —— g - i — _ﬂtu;“—‘-i_é; Rt %_ — | g = — - e \ —// [l A N
= = ~ - —— 1) —— N —— ¥ — - 0 — S ——%—— —E— — — T T T e £ - — ——— —_—— — —_— = y N .Y mmTTTT T /e = L N A NS — : ; —— @ Y
M L ) 5= z ;: =X F—E 4225 ® ,2\7"_% R 18 /L o2 e t:‘..,. % s 11? _E[II’%I—\ % & ghiaid — — — g .ﬂ'____ —— ——— — yd = —_— o : ! [~ { \\7\/\ \
— 5, i;@:ﬁ? - — ;,f N | 1-_10% X i = \1 Tiss gy ;2}.5 — — + Bm = _,m _i@_ istn.17/1. = = i — il = — —— e Y RS | 1apomfRgis = X . - e SRS / // i \/\ l AN ')
= | =2 { = Nt =~ ) - ’I 5470 —_— —— = v e ———— A —=i — ‘ = — A ' .. : : Tt — — i X — —— = p— = - ’ ‘-ﬁ / ) y
E o NN D T G s s T N T T e 0 1 e v — [ S i —ce———+ = == = ' == e — = S =Sl —————— e Y e SV
D PROJ. PRZYLACZE AsXSn4x25, I=28m * et j_ ———— s = : = l — 2 e ] . \ ! A J =ix - \ o - '\\ ; — 3 2R+1S - 28,5+Tm — = = U R e e 5=7/’§II | I
(W MIEJSCE ISTIEJACEGO) { D = = = I—— e nh T [\ \ﬁj 7 = — N ———————— ‘ —— 7 i E .g@; : e |
_ i =0 = PPoi0 PPi0 \——4,!559—4 Feslo E-105 = \ = > | \ 2 - Ry & KKt 40, el !
: S ' N\ PROJ. ZLACZE KA E"POM'E@WE i \ ISTN. LINIA N | n.n. HlAL50+25 oo\ % g e e E SR = % - B = s 3 %‘” 5 < \ o 2 o f ] SHE | Eig:'/ I
: % N\ \\ WG, INNEGR, PROEKTU -INWESTYCIA PGE) = = o S = 4 ® | PROJLINIE KABLOWE SN 15KV . 55 B ROK~10 SRS , 3. S !
i i - , 2 = > 3 ‘ e < > =3, e : P-10/4,3 ) !
\ . ; | NoT0 N} = ,'}, 2D - - % - n & S \ - (WG. INNEGO PROJEKTU — INWESTYCJA PFE ) = - E~0,5/15 ] ) E-10,5/43- E ,'#E,f | ]
)l‘) » - l—— “ _— o o) o w4 —— = ¥ %éa ? = . T _ ) .. \'l l
\ s lli L pRw. pm\\\( Asxﬁr\gx7o,\\l§ ,57 (PROJ. LINIE_KABLOWE SN 15kV | ) | IR B . o s A S e T T VA [ ﬁ’:‘"/ ! H
A = WG. INNEGO PROJEKTU — INWESTYGJA ["PGE” ~ - | - o - = - 5]
- = . pp——— _---_--_-—U 2 Ty v v v 5 5 8 8§ 8 0 B B | § F—---——-—- - § = — ¥ -‘m L L T -( ---—————--- “ HIIE’ I
== T I AL L AL L A i A A A KA RAN ____-_——_——— N 3 ] - 4 I --——--—----- - VeS| 4
~ PROJ. WOLNOSTOJECA ROZDZIELNICA SN 15kV e % VRN W ‘rJ——U | 1.}( : ) . oA w Sy ey R IO T e e e - . = E ’:’ ,'iiigj [ !
(WG. INNEGO PROJEKTU — INWESTYCJUA PGEK Ic%g\, /[?, ISTN. SLUPOWA STACJA TRANSFORMATOROWA STN. ODGINEK LINI NAPOW. SN 15KV il‘ s = ll % 'l %f‘;’j - a0 - PRZE DQ DEMO IAZU 57.3*0 — I e ] s s ' \ = E ’ EIJE/I I N
=i "SLUPNO ZERMSKIEGO2 12-0757" "~ DO DEMONTAZU ' % - 3 2 1o I = - o] 5 e < % S PROJ. LINIA NAPOWETRZNA n.n. Z OSWETLENIEM Xe & PROJ. [ \\,ggfg J
2 2 _ . (WG. INNEGO PROJEKTU |~ INWESTYCJA "PGE™)> = = > RS ffi I X _ s \ K= S, 5 @ Z PRZEWODAMI AsXSn4x70 + AsXSn2x25, I=136+2m =] | ,’
- e & - 2% \ R E = = maa——ss sy S OUMEKEUNONOWOWE haSONS I SWS) N\ /o . N e o 45 j
% 2 S 2 | e s T NS o3 A= PROJ. KABEL ZALIGZNIKOWY HS 2l
U222 E —— Jy G e 4 3 ' YKY4x35. 1=9m B 1
- L/'/— < g l 8 < 8 - & e AE) El "
z e o N
- EIE % 3 557 E !
_ - = 5 <@ 328 5 "
% T Sl - Sl X |
o— T W IN - D2 = 3| 1 : .
_ o LIz o .5’[511 /| mmester senanee Biuro Projektow Inzynierii Lagdowej Sp. z o.0.
= [ l‘l II - ad
o lgﬁ!, 1 © H uI..DyW|ZJonu 303 127/77 | Ql - 470 Warszawa
I.Eds—l' If ‘ > | tel.(+48 22) 295 _1|; b36 | faxb..(_4|-48 22) 295 13 14
. % | E#E'l ] \\ - Biuro Projektdw Inzynierii Ladowej mal: biuro@bpil.eu
= / OZNACZENIA ES S
ﬁu-l | | ~ Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w m. Stupno, gm. Radzymin
/ E’;E', it %, ™ do ?3&3‘6‘E#e‘l’i‘éri"crﬁ%é%“cﬁanﬂag?aﬂféen2°FS?U";',%%‘? e
=' i jektu: : Branza:
kL S Projekt budowlany 4Elektryczna
I . POWIAT WOLOMINSKI [Ty

Plan sytuacyjny
Przebudowa linii napow. n.n. z o$wietleniem

PROJ. LINIA NAPOW. n.n. Z OSWETLENIEM
“~.PROJ. ZtACZE KABL.—POMIAROWE

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

PROJ. LINIA KABLOWA. n.n. ZALICZNIKOWA

Podpis Data:
czerwiec 2015

Stanowisko Imig, nazwisko i nr uprawnien
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SZKOLNA

PROJ. LINIA KABLOWA n.n. 0,4kV OBJETA OBCA INWESTYCJA

Inwestor:

POWIAT WOLOMINSKI

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Wykonawca:

B 2t

Biuro Projektow Inzynierii Ladowej

Biuro Projektow Inzynierii Lagdowej Sp. z o0.0.

ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszawa

tel.:(+48 22) 295 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13 14
fr— mail: biuro@bpil.eu

Temat:

Rozbudowa drogi

owiatowej nr 4304W (ul..Szkolna) w m. Stupno, gm. Radzymin

na odcmﬁu od skrzyzowania z ul. Zeromskiego w Stupnje
do rowu melioracyjnego na granicy m. Stupno i Cegielnia

Stadium projektu:

Projekt budowlany

Branza:

Elektryczna

Tytut rysunku:

SCHEMAT

Przebudowa linii napow. n.n. z o$wietleniem

Stanowisko

Imig, nazwisko i nr uprawnien

Podpis Data:

Projektant

Zbigniew Duchlinski 303/94/OL

marzec 2015

Opracowujacy | -

Skala:

Opracowujacy | -

Rys. nr

Sprawdzajacy

mgr inz. Andrzej Szczepkowski 56/90/OL
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Inwestor:

POWIAT WOLOMINSKI

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Wykonawca:

B P4t

Biuro Projektow InZynierii Ladowej

tel.:(+48 22) 2

Biuro Projektow Inzynierii Ladowej Sp. z o.0.

ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszawa
95 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13 14
mail: biuro@bpil.eu

Temat:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w m. Stupno, gm. Radzymin
na odcinku od skrzyzowania z ul. Zeromskiego w Stupnie
do rowu melioracyjnego na granicy m. Stupno i Cegielnia

Stadium projektu:

Projekt budowlany

Branza:

Elektryczna

Tytut rysunku:

SCHEMAT
Zasilanie przepompowni wod deszczowych PD2

Stanowisko Imie, nazwisko i nr uprawnien

Podpis

Data:

Projektant Zbigniew Duchlinski 303/94/OL

marzec 2015

Opracowujacy | -

Skala:

Opracowujacy | -

Rys. nr

Sprawdzajacy | mgr inz. Andrzej Szczepkowski 56/90/0OL
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Biuro Projektéw Inzynierii Lagdowej Sp. z 0.0.
2 | ul. Dywizjonu 303 127/77 | 01 - 470 Warszawa
tel.:(+48 22) 295 12 36 | fax.:(+48 22) 295 13 14

mail: biuro@bpil.eu

Inwestor: Wykonawca:

']

Biuro Projektow Inzynierii Ladowej

Temat:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w m. Stupno, gm. Radzymin
na odcinku od skrzyzowania z ul. Zeromskiego w Stupnie
do rowu melioracyjnego na granicy m. Stupno i Cegielnia

Stadium projektu: Branza:
Projekt budowlany Elektryczna
POWIAT WOLOMINSKI [ Tytuf rysunku:
L SCHEMAT
ul. Pradzynskiego 3 o A
05-200 Wotomin Zasilanie przepompowni wéd deszczowych PD1
Stanowisko Imig, nazwisko i nr uprawnien Podpis Data:
Projektant | Zbigniew Duchlinski 303/94/0L marzec 2015

Opracowujacy | - Skala:

Opracowujacy | - Rys.mr

Sprawdzajacy | mgr inz. Andrzej Szczepkowski 56/90/0L




