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UWAGA:

Spsodb wykonania potaczen przewodowych podany na schemacie blokowym.
Typy przewodow w systemie - zgodnie ze schematem blokowym i opisem.

W gtéwnych ciggach korytarzowych dopuszcza sie prowadzenie okablowania
natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.

W pomieszczeniach przewody uktadac pod tynkiem.

Ostateczng lokalizacje urzadzen uzgodni¢ bezposrednio przed montazem z
Uzytkownikiem obiektu.

Opis urzgszen VISOCALL IP / VISOCALL IP BASIC
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Gniazdo SM

5|8

Przycisk gruszkowy BT-B

M
)

Gniazdo "light" SM-B

Modut lampkowy LM

Modut lampkowy Basic LM-B

Przycisk kasujgcy AT-10

Przycisk kasujgcy Basic AT-B

Przycisk przywotawczo-kasujagcy RAT-P-IO
z funkcja sygnalizacji przywotan z innych pomieszczn

Przycisk pociggany ZT-10

Przycisk pociggany Basic ZRT-B

Przycisk przywotawczy RT-I0

Przycisk przywotawczy Basic RT-B

Zasilacz 24VDC

Switch systemowy SWI9
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Terminal oddziatowy DZT-IP
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Modut DVI
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PODDASZE

LEGENDA

HASPER  Piotr wsjciiewicz
ul. Ofwkowa 14/16 tel. +48 790 018 886
05-800 Pruszkow e—mail: piotr.wojcikiewicz@gmail.com

Rysunek: BUDYNEK GLOWNY — RZUT PIETRA — SYSTEM PRZYZYWOWY
Inwestor: Powiat Wotomiriski

z siedzibq w Wotominie, przy ul. Prqdzynskiego 3
Autorzy Imig i Nazwisko Numer upr. | Data: Podpis:
Projektant Lukasz Gorczynski KNP6,/210/2009 | IV 2018r.
Opracowal  [-=======—-
Sprawdzajqey | Piotr Wojcikiewicz KNP3/44/2003 |1V 2018r.

PROJEKT WYKONAWCZY Skala: | Nrys:

SYSTEM PRZYZYWOWY W DPS RADZYMIN 11100 18




