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MNe ewidencyiny . .

STWIEBDZEHIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
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rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i QOchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzieinych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 18 stycznia 2006
Zaswiadczenie

Pan STANIStAW GUZEK

miejsce zamieszkania:
MAZURSKA 10
05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/5317/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2006 r.
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12 48 w.23, 35, Dzial Cztankowski, tel. 0 22 3368 14 0
E-mail; biuro@maz.piib.org.pl, www. maz.piib.org.pl

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vilp, tel. (0 0 48} 0 22 336 14 o2

Kamisja Kwalifikacyjna: tel/fax 0 22 336



1. Opis techniczny

1.1. Dane wyjsciowe

- podktad budowlany w skali 1:50
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Dane energetyczne

1.3.

Moc zainstalowana ( klimatyzacja )

Pi = 89,0kW
Moc zainstalowana (oswietlenie i gniazda wtyczkowe)
Pi = 20,0kW
Catkowita moc zainstalowana:
Pi = 89,0 + 20,0 = 109,0kW
Moc szczytowa obiektu

Psz == 109,0kW X 0,7 = 76_,3kW

Zasilanie

Zasilanie rozdzielnic przebudowanego oddziatu intensywnej
opieki medycznej zaprojektowano z istniejgcej rozdzielni
gtownego bloku szpitala.

Zasilanie klimatyzacji zaprojektowano kablem YKYzo5x70 mm?
z zasilania podstawowego.

Zasilanie tablicy pietrowej TO zaprojektowano kablem
YKY205x25 mm? z zasilania rezerwowanego przez agregat.
Zasilanie instalacji kolumn do intensywnej terapii, centrali
intensywnego nadzoru oraz instalacji komputerowej
zaprojektowano z tablicy UPS.



1.4. Opis instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych

Instalacje oswietleniowq i gniazd wtyczkowych
zaprojektowano przewodami YDYp 3x2,5 mm?

i YDYp 3x1,5 mm?, 4x1,5 mm? pod tynkiem.

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach OIOM - 500 Ix,
korytarz 200 Ix, sanitariaty 100 Ix.

1.5. Opis instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
i bezpieczenstwa

W drogach ewakuacyjnych i korytarzach zaprojektowano
oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne.

Oprawy nalezy montowac w ciggach komunikacyjnych

i przy klatkach schodowych.

Zaprojektowano oprawy bateryjne , t = 2h.
Zaprojektowano oprawy ( 4x18W ).

Zastosowano oprawy dwufunkcyjne , ktore

dziatajq w czasie normalnej pracy jako podstawowe, w
czasie awarii jako oprawy bezpieczenstwa, t = 2h.
Instalacje do opraw ewakuacyjnych i bezpieczenstwa
zaprojektowano przewodami YDYp 3x1,51 YDYp 4x1,5mm
pod tynkiem.
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2. Obliczenia
2.1. Obliczenie spadku napiecia w.l.z. z rozdzielni gtéwnej
do tablicy klimatyzatorow TK-1
(zasilanie podstawowe)
P; = 84,0kW YKY;0 5 x 70 mm?2 =65 m
100 x 84000 x 65

127 1 R S — =0,87 %
56 x 70 x 4002



2.2. Obliczenia spadku napiecia w.l.z. z rozdzielni gidwnej
do tablicy TO

(zasilanie rezerwowane agregatem)

Pi= 20,0kW YKY30 5 X 25 mm?2 =80 m

100 x 20000 x 80
Delfa U= ———r——nsim— =0,71 %

56 x 25 x 4007

2.3. Obliczenia spadku napiecia w.l.z. z rozdzielni gtownej
do tablicy TK-1

(zasilanie rezerwowane agregatem)

Pi= 5,0kW YDY 5 x 10 mm?=2 =65 m

100 x 5000 x 65
Delta ) = ot = 0,36 %

56 x 10 x 4007

3. Ochrona od porazen

Uktad sieci TN - C, instalacji TN - S.

Dodatkowg ochrone od porazen stanowig wytaczniki roznicowo -
- pradowe o pradzie wyzwalajgcym nie wiekszym niz 30 mA.
Instalacje 3 - fazowq wykonac jako piecioprzewodowa.
Instalacje 1 - fazowg wykonac jako tréjprzewodowa.

Roboty wykonywac zgodnie z PN-92/E-05009/41.

(5]



4. Ochrona przeciw-przepieciowa

W celu ochrony urzadzen od przepiec¢ atmosferycznych

i taczeniowych w tablicach nalezy zainstalowac ogranicznik
przeciw-przepieciowy 4-biegunowy.

Roboty wykonywac zgodnie z PN-93/E-05009/443.

Uwagi koncowe

Gtéwny blok szpitala zasilany jest obecnie czterema liniami
kablowymi wyprowadzonymi z rozdzielni gtdwnej stacji
transformatorowej. Dwie linie stanowity rezerwe.

W chwili obecnej linie te zostalty wykorzystane do zasilania
klimatyzacji bloku operacyjnego i OIOM.

W celu odbudowy rezerwy kabli zasilajgcych nalezy ufozyc
dodatkowo dwa kable YAKY5 x 120 mm?2.



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych w
przebudowywanym oddziale intensywnej opieki medycznej OIOM
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i

zasadami wiedzy technicznej.
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Tablica UPS
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